SCHEMAT EC

BIOMASA DASZYNA

OZNACZENIA:

1. Podrzewacz Il stopnia C.O.

2. Podgrzewacz wody do suszarni

3. Podgrzewacz wody sieciowej C.0.
5. Wymiennik C.W.U. w chiodni-fabryce
6. Wymiennik C.O. w chiodni-fabryce

7. Wymiennik dla wentylacji w fabryce

®

. Wymiennik ogélny C.W.U. w bloku wielorodzinnym

9. Wezel mieszkaniowy w budynku jednorodzinnym

SCHEMAT EC BIOMASA DASZYNA
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== Gmina Daszyna

Zapotrzebowanie 40% chtéd; 0,6 MW




